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90085016Indbygning i forbindelse med brændbar væg
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M O N T E R I N GM O N T E R I N G 9

Minimum 300 mm til 
brændbart materiale
Minimum 120 mm til 
brandmur

Areal for  
konvektionsluft ud: 
500 cm2
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Indgår der brændbare materialer i gulvet, 
skal højde over gulv være mindst 400 mm.

Indbygning i forbindelse med brændbart materiale
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Understøtning af 
ovn på vanger i ikke 
brændbart materiale
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le Brændbart materiale

100 mm mineraluld

Ikke brændbar plade 
eller belægning

D

Ikke brændbar
plade 

Areal for konvektionsluft ind: 350 cm2

60 mm mineraluld
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Brændbart materiale

Brændbart materiale

Ikke brændbar plade 
eller belægning
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Minimum 800 mm fra front  
til brandmur 
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Brændbart materiale

200 mm mineraluld

Ikke brændbar plade eller belægning
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Brændbart 
materiale


